
Przykład konfiguracji  regulacji temperatury suwakami z aplikacji Sterbox Control ( przykład z zakładki Strefa ogrzewania) 
Wersja z ewentualnym włączania temperatury ECO

Przykładowy przycisk 
trybu ECO

Przedstawione wszystkie niezbędne Makrocele



Przykład wyglądu w Aplikacji Jeżeli zegar jest nie 
ustawiony, będzie tryb 

pracy dzień.



Opis zegara



Konfiguracja przycisku ECO



Cd. Konfiguracja przycisku ECO



Cd. Konfiguracja przycisku ECO



Ustawienie zegara



Makrocela Bufor Analogowy ustawienia standardowe od aplikacji



Przykład konfiguracji  regulacji temperatury suwakami z aplikacji Sterbox Control ( przykład z zakładki Strefa ogrzewania)
Wersja z ewentualnym włączania temperatury ECO

Wartość temperatury ECO



Przykładowe ustawienie dowolnej Makroceli porty Analogowy



Ustawienie sterowania

Port, którym 
chcemy 
sterować 
ogrzewanie

Obwód analogowy z 
wybranego czujnika 
temperatury  – z Makroceli 
porty analogowe


