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INSTRUKCJA 

PODŁĄCZENIA i KONFIGURACJI 
CZUJNIKA ZALANIA 



12V

Podłączenie czujnika zalania do modułu głównego.
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12V

Podłączenie czujnika zalania do modułu rozbudowy.
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Przykład konfiguracji do sterowania od czujnika zalania.

Przykładowy wpis portu,
do którego podłączony jest 

czujnik zalania.

Przykładowa zmiana wartości po 
zetknięciu czujnika z wodą.
Aby to sprawdzić należy odświeżyć stronę. 



Przykład konfiguracji do sterowania od czujnika zalania cd.

Wartość 
dobierana na 
podstawie 
zetknięcia 
czujnika z wodą.

W tym przypadku 
sterujemy bezpośrednio 
wyjściem p1 ale oczywiście 
możemy to wykorzystać do 
dowolnej funkcji logicznej 
lub użytkowej.
Np. - zamkniecie zaworu 
wody, włączenie 
sygnalizacji, wysłanie 
e-maila itp..


